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TSV
TSV,

-

17,2 m3 overgrunns LPG-tank

Trykk elter 1. trinns reg= 0,3 barg.

DN 50

STATOIL | Hollensen Energy

W1

Massestrem = 1,68kg/s
alykol/vann 30% glykol

Egenvekt blanding: 1051,75 kg/m3
Cpv blanding: 3,59 kJ/kg
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Vedlegg 2.2 Gasstank (eksempel) flytskjema
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ém E |29-01-2006 |Ventil ndret til magnetventil DHMN
|0 [25-10-2006 | Tekst flemet OHN
| Tilfejelser fil styklista
C  |09-10-2006 | £Endret B - DHN
. B |28-08-2006 | Firma ved leveringsgranse andrel DHN
Flernvarme
A |22-08-2006 | Diverse instri tilfajet DHM
MNumre tilfajst
# Dato Revision MNavn
Tegn.: dhn 16-08-2006 Skala:
HOLLENSENENERGY  |con- ] i
Hollensen Energy A/S Aot - Format:
Drejervej 22 - 7451 Sunds Sagsnr: 30012 - Ski - P

Filnavn; 51-0981.dwg

P og | diagram
Biomaster P 2,0 MW + Gasmaster 2,0 MW

Erstatning for: ]

51-0981E
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